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Toivakan kunta
Iltaruskontie 2
41660 TOIVAKKA

Projektin nimi Verkostovedet

Näytteet otettu¹ 16.7.2024

Näytteen ottaja¹ Pekka Koivunen

Näytteet saapuneet 16.7.2024

Näytenumero Näytteen nimi / Kuvaus¹

24TV10524 Manninen VO lähtevä

24TV10525 Verkosto; Manninen VO Uudensillantei 2

Rajat24TV1052524TV10524YksikköMenetelmän 
tunnus

Määritys

6,5-9,5 (t)6,46,4LA147*pH

ei epätavallisia 
muutoksia

< 0,2< 0,2FNULA145*Sameus

ei epätavallisia 
muutoksia

< 5< 5mg/l PtLA133*Väriluku

0 (v)00pmy/100 mlLA601TH*Escherichia coli

ei epätavallisia 
muutoksia

00pmy/mlLA600TH*Heterotrofinen 
pesäkeluku 22°C

0 (t)00pmy/100 mlLA601TH*Kolimuotoiset 
bakteerit

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

24TV10524-24TV10525:
Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet 
paitsi pH-arvon osalta (STM asetus 1352/2015).
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KVVY Tutkimus Oy
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pirjo.lonka-huotari@jyvaskyla.fi
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JAKELU

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tässä testausselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.
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MENETELMÄVIITTEET

LA133 SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori

LA145 SFS-EN ISO 7027-1:2016

LA147 SFS 3021:1979

LA600TH SFS-EN ISO 6222:1999

LA601TH SFS 3016:2011

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määritys Näyte Mittausepävarmuus Mittauspäivä Lab

pH* 24TV10524 0,2 17.7.2024 A

. 24TV10525 0,2 17.7.2024 A

Sameus* 24TV10524 17.7.2024 A

. 24TV10525 17.7.2024 A

Väriluku* 24TV10524 17.7.2024 A

. 24TV10525 17.7.2024 A

Escherichia coli* 24TV10524 Toimitetaan pyydettäessä 16.7.2024 A

. 24TV10525 Toimitetaan pyydettäessä 16.7.2024 A

Heterotrofinen pesäkeluku 22°C* 24TV10524 Toimitetaan pyydettäessä 16.7.2024 A

. 24TV10525 Toimitetaan pyydettäessä 16.7.2024 A

Kolimuotoiset bakteerit* 24TV10524 Toimitetaan pyydettäessä 16.7.2024 A

. 24TV10525 Toimitetaan pyydettäessä 16.7.2024 A
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